
Ente Distributore

400/230V - 50Hz - Ik = 10 kA  

Quadripolare - Sistema TT

QPC - Quadro punto consegna

-UC101 Ik = 9,8 [kA]

QG - Quadro generlae

-UC102 

QPL - Quadro cucina e palazzina

-UC103

QCT - Quadro centrale termica

-UC104

-Gls1 - Soccorritore luci emergenza

-RB102

UPS
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Schema a blocchi

Scuola dell'Infanzia Comunale

Scuola Materna

Via Carella, 2

Gragnano Trebbiense (PC)

Secondo Stralcio Impianto elettrico
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