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DESCRIZIONESIMBOLO

Cavo FTS29OHM16 2x1,5mmq

Cavo schermato FG29OHM16 PH120 2x1mmq

Pulsante d'allarme indirizzato

Modulo 5 ingressi e 5 uscite monitorati

I

O

VID/VAD Dispositivo d'allarme incendio

acustico e visivo

Rivelatore convenzionale gas metano in

ambiente

G

Avvisatore acustico per evacuazione

Elettrovalvola d'intercettazione gas metano
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Impianto rivelazione ed allarme incendio

Comune di Gragnano Trebbiense

Riconversione spazi inutilizzati della

Scuola dell'Infanzia comunale

Via Carella, 2 - Gragnano Trebbiense (PC)

Scuola dell'Infanzia comunale e gas metano - Schema generale


